»Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z o.0.
z siedzibg w Zdzieszowicach
w K ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro Obstugi Klienta: 77 - 544 59 41  (w dni robocze od 7.30 do 15.30)

Pogotowie wodociggowe; 692 327 425 (dostepny przez calg dobe)

Zdzieszowice, 27.03.2019

Odpowiedzi na zapytania dotyczace tresci zapytania ofertowego
Nr post¢powania: 16/B/2019

Nazwa postgpowanm Wykonanie przewiertu sterowanego w ramach inwestycji Budowa
kanalizacji sanitarnej w Januszkowicach — etap 111

Pytanie 1:

W projekcie zastosowano rure PVC200 ($rednica zewnetrzna), natomiast w zapytaniu PE
DN200 RC ( $rednica zewngtrzna) - rura de facto w Srodku ma 170mm. Jakg rure nalezy przy-

ja¢ do-wyceny?

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ rure PE DN200 RC. Zamawiajgcy dopuszeza zmnigjszenie $rednicy we-
wnetrznej rurociagu.

Pytanie 2:
Po czyjej stronie bedzie obowigzek zgrzewania rur?
Odpowiedz:

Po stronie Wykonawey.

Zamowienie prowadzone jest bez zastosowania przepiséw Ustawy Prawo Zamdwien
Publieznych. W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie majg zapisy Regulaminu
udzielania zamowien w Spotce WiK Zdzieszowice oraz kodeksu cywilnego.

Pracownik 4%, zaméwied
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